Schwarzwald WASSER

LABAR

Wasser- und Umweltanalytik

UMWELTANALYSEN
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Akkreditierungsstelle

D-PL-14210-01-00

216049-ON-0001

Probennummer: 241125/0243

Objekt: Netz Sinzheim, Marktplatz 1

Entnahmestelle/EDV-Nummer: Rathaus

Probenbezeichnung: Trinkwasser Entnahmedatum/-zeit; 2024-11-27 09.00

Art der Probennahme: Stichprobe DIN ISO Untersuchungsende: 2024-12-18

5667-5, DIN ISO 19458

Parameter Dimension |Messwert Grenzwert Prifverfahren

Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2, Teil |

Bromat mg/l < 0,0025 0,01 DIN EN 1SO 15061:2001-12

Chrom ma/l < 0,0005 0,025 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

Cyanid gesamt mg/l < 0,005 0,05 DIN 38405-13:2011-04

1,2-Dichlorethan mg/! < 0,001 0,003 DIN 38407-43:2014-10

Fluorid mg/l <01 1,5 DIN EN ISO
10304-1:2009-07

Nitrat mg/l 2.1 50 DIN EN ISO
10304-1:2009-07

2,6-Dichlorbenzamid * (nrM) mgl/l < 0,000025 0,003 DIN 38407-36:2014-09

Summe PBW ges. mg/l < 0,000025 0,0005 berechnet

Atrazin * mg/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Bromazil * mgl/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Desethylatrazin * mg/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Desethylterbutylazin * mgl/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropylatrazin * mg/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Hexazinon * mg/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl * mgl/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor * mg/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Metolachlor * mgl/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Propazin * mgl/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Simazin * mg/| < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Terbutylazin * mgl/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon * mg/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09

Quecksilber mg/l < 0,0001 0,001 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

Selen mgl/l < 0,001 0,01 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

Summe Tri-/Tetrachlorethen mg/l < 0,0010 0,01 berechnet

Tetrachlorethen ma/l < 0,001 DIN 38407-43:2014-10

Trichlorethen mg/l < 0,001 DIN 38407-43:2014-10

Uran mg/l < (0,001 0,01 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2 Teil Il

Antimon mag/l < (0,001 0,005 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

Arsen mgl/l < 0,001 0,01 DIN EN ISO
17294-2:2017-01
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