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Prüfbericht Nr.: UOF-25-0066990/08-1

Auftrag-Nr.: UOF-25-0066990
Ihr Auftrag: vom 24.07.2025, 931400 - PFAS
Projekt: Grundwasserüberwachung PFC - Juli 2025
Eingangsdatum: 24.07.2025
Probenahme durch: Marcel Zwang
Probenahmedatum: 24.07.2025
Probenahmezeit: 08:46
Prüfzeitraum: 24.07.2025 - 31.07.2025
Probenart: Trinkwasser

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die 
Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in 
sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.                                                                                                                                   
Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter 
www.sgsgroup.de/agb  zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und 
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der 
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im 
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften 
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts 
oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.                                      
Hinweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder 
durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen. In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der 
Probe bezüglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n). Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den 
Ursprung oder die Quelle, aus der die Proben angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).

Der Prüfbericht wurde am 31.07.2025 um 08:19 Uhr durch Helen Schmitt (Teamleitung Customer Service) elektronisch 
freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



(UST) - Verfahren durchgeführt am Standort Fellbach

Netz Leiberstung Kiga
UOF-25-0066990-08

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Untersuchung nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) i.d. aktuellen Fassung

Probennahme -- ja DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Parameter Einheit Messwert Verfahren

Perfluorbutansäure (PFBA) µg/l 0,031 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorpentansäure (PFPeA) µg/l 0,121 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorhexansäure (PFHxA) µg/l 0,130 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorheptansäure (PFHpA) µg/l 0,028 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluoroctansäure (PFOA) µg/l 0,027 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluornonansäure (PFNA) µg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluordecansäure (PFDA) µg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorundecansäure (PFUnDA) µg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluordodecansäure (PFDoDA) µg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) µg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS) µg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) µg/l 0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) µg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) µg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluordecansulfonsäure (PFDS) µg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluornonansulfonsäure (PFNS) µg/l <0,005 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluortridecansäure (PFTrDA) µg/l <0,005 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluordodecansulfonsäure 
(PFDoDS)

µg/l <0,005 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)

Perfluortridecansulfonsäure 
(PFTrDS)

µg/l <0,005 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)

Perfluorundecansulfonsäure 
(PFUnDS)

µg/l <0,005 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)

Summe PFAS-20 µg/l 0,338 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Summe PFAS-4 µg/l 0,028 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
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